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RAPPORTO Dl PROVA n" 201704143 del27l09l2O17

Descrizione RICEVIMENTO 2otogt2o17 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO I onrn tNtZtO ANAL|S| 2otost2oiT
UMANO - Matrice ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO L-
lnformazioni campione ACQUA POTABTLE I Onrn FINE ANAL|S: 27t}gt2}17
Data campionamento 20 l}g 12017
Luogo di Prelievo FONTANA PUBBLICA PIMZA SAN MTCHELE -
PISCOPIO - T" al campionamento +15"C - T' arrivo in lab. +10'C
Metodo di prelievo: A CURA DEL PERSONALE DELVTT
SECONDO:APAT CNR IRSA 1030 E 6010 MAN 29 2003
lmballaggio CONTENITORE POLIETILENE - T' di trasporto +4"C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO U.M. L.R. LMT irETooo INCERTEZZA NOTE

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO
UMANO ROUTINE

pH

CONDUCIBILITA'

CLORO ATTIVO LIBERO
AMMONIO
ALLUMINIO
TORBIDITA'
NITRITI
FERRO
COLORE
ODORE
SAPORE
CONTA DI ESCHERICHIA COLI

CONTA DI COLIFORMI

7,9

572,8

< 0,05
< 0,05
<20
< 0,8

< 0,003
< 0,12

lncolore
lnodore
lnsapore

0

0

unità di
pH

pS/cm a
20" c
mg/l
mg/l
pg/t
NTU
mg/l

Pg/l

uFc/1 00
ml

UFC/1 OO

ml

0,01

0,1

0,05
0,05
20
0,8

0,003
0,12

1

1

Min 6,5 Max 9,5(j)

25001)

0,20f)

0,50)

200f)
't,0f )

0,50f)

2000)

*nza var anomelall)

*nza var anomele(1)

*nza var anomala(,)

00)

0r1)

APAT CNR IRSA 2060 Men 29 m03

APAT CNR IRSA 2030 Men 29 2003

APAT CNR IRSA 4060 Mon aB 2003

APAT CNR IRSA 4030 A2 Msn 29 2003

APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003

APAT CNR IRSA 2't 10 A M€n 29 2003

APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003

EPA 3005A 1992 + EPA 6010 D 2014

APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003

APAT CNR IRSA 2050 Mon 29 2003

APAT CNR IRSA 2080 Men 29 2003

UNI EN ISO 930+l:2014

UNI EN ISO 930&1:2014

r 0,03

r 0,09

r 0,06

r 0,0,4

Per i parametri analizzali, tenuto conto dell'incertezza, il campione in esame risulta conforme all'allegato ll Tab A del D Lgs 31/2001 'acque
destinate al consumo umano' ( par 5 ISPM 5212009 )

Riferimenti Limiti
(1)D. Lgs. n' 31 del O2lO2l2OO1 (Acque destinate al consumo umano)

Note
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (I) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO

ll campionamento non è oggefto dell'accreditamento

FINE RAPPORTO DI PROVA

estesa con fattore di mpèrtura k = 2 ad un livello di probabilità p = 95o/o per le determinazionr chimiche
- interuallo di confidenza ad un livello di probabilità p = 95% per le determinazioni microbiologiche

MPPORTODI PROVAVALIDOATUTTI GLI EFFETTI Dl LEGGEaT sensi dell'art 16RD'1/03/1928n"842at1 16e 18Legge19/07/1957n679-O M 21105/1978-art 8c 3DM 25t13hg15

-ì

àgS"*t?J,* f

del Laboratorio
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COMMITTENTE

COMUNE DIVIBO VALENTIA
Piazza MaÉiri d'Ungheria
89900 Vibo Valentia W

RAPPORTO Dl PROVA n" 201704144 del27lO9l2O17

Descrizione RICEVIMENTO 2ologt2o17 ACQUE DESTINATE AL CONSUMo I onrn tNtzto ANAL|S| zotost2olT
UMANO - Matrice ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO
lnformazionicampione ACQUA POTABILE I onfn FINE ANALISI 27togt2o17
Data campionamento 20109 12017
Luogo di Prelievo FONTANA PUBBLICA CHTESA CARMTNE - T" at
campionamento +15"C - T'arrivo in lab. +10'C
Metodo di prelievo: A CURA DEL PERSONALE DELVTT
SECONDO: APAT CNR IRSA 1030 E 6010 MAN 29 2003
lmballaggio CONTENITORE POLIETTLENE - T" di trasporto +4'C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO UM LR LMT [IETODO INCERTEZZA NOTE

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO
UMANO ROUTINE

pH

CONDUCIBILITA'

CLORO ATTIVO LIBERO
AMMONIO
ALLUMINIO
TORBIDITA'
NITRITI
FERRO
COLORE
ODORE
SAPORE
CONTA DI ESCHERICHIA COLI

CONTA DI COLIFORMI

7,9

't 14,6

< 0,05
< 0,05
<20
< 0,8

< 0,003
< 0,12

lncolore
lnodore
lnsapore

0

0

unità di
pH

pS/cm a
?0" c
mg/l
mg/l
pg/t
NTU
mg/l
pg/t

UFC/1 OO

ml
U FC/1 OO

ml

0,01

0,1

0,05
0,05
20
0,8

0,003
0,12

1

I

Min 6,5 Mù 9,5(1)

2500f)

0,200)

0,50)

2000)

1,0()

0,500)

2000)

senze var anomala(

*nza ver anomala(

senza var anomala(

0f)

0f)

APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

APAT CNR IRSA 2030 Men 29 2003

APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003

APAT CNR IRSA 4030 A2 Men 29 2003

APAT CNR IRSA 3050 C Msn 29 2003

APAT CNR IRSA 21 10 A Man 29 m03
APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003

EPA 30054 1 992 + EPA 0010 O m1a
APAT IRSA-CNR 2Om Man 2S m03
APAT CNR IRSA 2050 Man 2S 2003

APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

UNI EN ISO 930&1:2014

UNI EN ISO 930&1:2014

r 0,03

r 0,09

t 0,06

i 0,04

Per i parametri analizzali, tenuto conto dell'incertezza, il campione in esame risulta conforme all'allegato ll Tab A del D Lgs 31/2001 'acque
destrnate al consumo umano' ( par 5 ISPRA 5212009 ).

Riferimenti Limiti
(1)D Lgs. n' 31 del O2lO2l2O01 (Acque destinate al consumo umano)

Note
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO C) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO

ll campionamento non è oggetto dell'accreditamento

FINE RAPPORTO DI PROVA

estesa mn fattore di @pertura k = 2 ad un livello di probabil(à p = 95% per le determinaioni chimiche
- rnteruallo di confidenza ad un livello di probabilità p = 95% per le detorminaionr microbiologrche

MPPORTOOI PROVAVALIDOATUTTI GLI EFFETTI Dl LEGGEai sensr dell'art 16RD 1/03/1928n"&42art 16e18Legge1gto7t1g57 n 679-DM21losl1g71-aft 8c 3DM 2slosligf/s
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COMMITTENTE

COMUNE D!VIBO VALENTIA
Piazza MaÉiri d'Ungheria
89900 Vibo Valentia W

RAPPORTO Dl PROVA n" 201704145 del2710912017

Descrizione RICEVIMENT) 2ologt2o17 ACQUE DESTINATE AL CoNSUMo I onrn tNtzto ANAL|S| 2otost2oiT
UMANO - Matrice ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO
lnformazioni campione ACQUA POTABILE I Onfn FINE ANALIS I 27togt2o17
Data campionamento 2010912017
Luogo di Prelievo FONTANA PUBBLICA CAMPETTO S. ALOE - T'
al campionamento +15'C - T' arrivo in lab. +10'C
Metodo di prelievo: A CURA DEL PERSONALE DELVTT
SECONDO: APAT CNR IRSA 1030 E 6010 MAN 29 2003
lmballaggio CONTENITORE POLIETILENE - T' di trasporto +4"C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO UM LR LMT METODO INCERTEzZA NOTE

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO
UMANO ROUTINE

pH

CONDUCIBILITA'

CLORO ATTIVO LIBERO
AMMONIO
ALLUMINIO
TORBIOITA'
NITRITI
FERRO
COLORE
ODORE
SAPORE
CONTA DI ESCHERICHIA COLI

CONTA DI COLIFORMI

7,5

112,6

< 0,05
< 0,05
<20
< 0,8

< 0,003
< 0,'12

lncolore
lnodore
lnsapore

0

0

unità di
pH

pS/cm a
20'c
mg/l
mg/l

Pg/l
NTU
mg/l

Pg/l

U FC/1 OO

ml
u Fcl1 00

ml

0,01

0,1

0,05
0,05
20
0,8

0,003
0,12

1

I

Min 6,5 Mil 9,5(r)

25001)

0,20f)

0,5r )

200f1

1,0f )

0,50f )

200f )

*nza var anomala(l)

*nza var anomala(jl

*nza var enomalall)

01,)

0f)

APAT CNR IRSA 2OA0 Men 29 2003

APAT CNR IRSA 2030 [ren 29 2003

APAT CNR |RSA,1080 lvlan 29 2003

APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003

APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003

APAT CNR IRSA 21 10 A Man 29 2003

APAT CNR IRSA 4050 Men 29 2003

EPA 30054 1992 + EPA 60,0 D 2014

APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003

APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003

APAT CNR IRSA 2080 [IEn 29 2003

UNI EN ISO 9306-1:2014

UNI EN ISO 9308-1:2014

r 0,03

t 0,09

r 0.06

r 0,04

Per i parametri analizzati, tenuto conto dell'incertezza, il campione in esame risulta conforme all'allegato ll Tab. A del D Lgs 31/2001 'acque
destinate al consumo umano' ( par 5 ISPRA 5212009 )

Riferimenti Limiti
(1)D. Lgs. n' 31 del O2lO2l20O1 (Acque destinate al consumo umano)

Note
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (') NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO

ll campionamento non è oggetto dell'accreditamento

del Laboratorio

bria

i "\:i
\]- J.:ù

FINE RAPPORTO DI PROVA

estesa con fattore dt mpertura k = 2 ad un livello dr probabilità p = 95% per le determtnaioni chtmlche
- intervallo di @nfìdenza ad un livello di probabtlità p = 95% per le determinaront mtcrobiologiche

RAPPORTODI PROVAVALIDOATUTTI GLI EFFETTI Dl LEGGEaT sensr dell'art 16RD 1io3l1928n'842at1 16e 18Legge19/07/1957n679-OM21t15l1g78-an Bc 3DM 25103/1985

Vitolo
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RAPPORTO Dl PROVA n' 201704146 del27l}912017

Descrizione RICEVIMENT} 2010912017 ACQUE DESTTNATE AL CoNSUMo I onfn tNtzto ANAL|S| 2otost2o't7
UMANO - Matrice ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO
lnformazioni campione ACQUA POTABILE I Onfn F|NE ANALIS] 27togt2o17
Data campionamento 21logl2017
Luogo di Prelievo FONTANA PUBBLICA AFFACCIO - T' al
campionamento +15'C - T" arrivo in lab. +'10'C
Metodo di prelievo: A CURA DEL PERSONALE DELVTT
SECONDO: APAT CNR IRSA 1030 E 6010 MAN 29 2003
lmballaggio CONTENITORE POLIETILENE - T" di trasporto +4"C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO U.M. LR LMT t{lEToDo INCERTEZZA NOTE

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO
UMANO ROUTINE

pH

CONDUCIBILITA'

CLORO ATTIVO LIBERO
AMMONIO
ALLUMINIO
TORBIDITA'
NITRITI
FERRO
COLORE
ODORE
SAPORE
CONTA DI ESCHERICHIA COLI

CONTA DI COLIFORMI

7,6

113,2

< 0,05
< 0,05
<20
< 0,8

< 0,003
< 0,12

lncolore
lnodore
lnsapore

0

0

unità di
pH

pS/cm a
20" c
mg/l
mg/l
ps/l
NTU
mg/l

vg/l

UFC/1 OO

ml
u Fcl1 00

ml

0,01

0,r

0,05
0,05
20
0,8

0,003
0,12

,|

1

Min 6,5 Mù 9,5(r)

250d1)

0,20()

200f )

1,00)

0,500)

2000)

senza ver enomala(1

*nze ver anomala(1

$nza v6r anomala(1

0()

00)

APAT CNR IRSA 2060 [IEn 29 2003

APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003

APAT CNR IRSA 4080 Mon 29 2003

APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003

APAT CNR IRSA 3050 C M.n 29 2003

APAT CNR IRSA 2110 A Man 29 2003

APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003

EPA 30054 1992 + EPA 6010 D 2014

APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003

APAT CNR |RSA 2050 Man 29 2003

APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003

UNI EN ISO 9308-1:2014

UNI EN ISO 9308-1:2014

t 0,03

t 0,Og

r 0,06

t 0,0,1

Per iparametrianalizzati, tenuto conto dell'incertezza, il campione in esame risulta conforme all'allegato ll Tab Adel D.Lgs 31/200'l 'acque
destinate al consumo umano' ( par 5 ISPRA 5212009 ).

Riferimenti Limiti
(1)D. Lgs. n' 31 del O2lO2l2OO1 (Acque destinate al consumo umano)

Note
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO C) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO

ll campionamento non è oggetto dell'accreditamento

ratorio,. \,,,,r:, itoro
dei Chimici della Calabria

FINE RAPPORTO DI PROVA

estesa @n fattore di @pertura k = 2 ad un livello di probabilità p = 95% per le determinazionr chimiche
- rnteruallo di confidenza ad un livello di probabilità p = 95% per le determinaioni microbiologiche

MPPORTOOI PROVAVALIDOATUTTI GLI EFFETTI Ol LEGGEaT sensr dell'art 16RD 1/03/1928n"842ed 16e18Legge19/07/1957n 679-oM21to5hg7a-a.. Bc 3DM 2sl03/1985
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LAB NO 0944

( ERItFt(,\TO N.670O azÉNDA CON SiSIEXA
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COMMITTENTE

COMUNE DIVIBO VALENTIA
Piazza MaÉiri d'Ungheria
89900 Vibo Valentia W

RAPPORTO Dl PROVA n'201704147 det 27l19t2017

Descrizione R|CEVTMENTO 2OtO9t2O17 ACQUE DESTTNATE AL CONSUMO I Onrn tNtzlo ANALtst 2otost2o17
UMANO - MatTice ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO
lnformazionicampione ACQUA POTABILE I Onfn F|NE ANAL|S] 27togt2o17
Data campionamento 2010912017
Luogo di Prelievo FONTANA PUBBLTCA VENA SUPERTORE - T" at
campionamento +'1 5'C - T" arrivo in lab. +10'C
Metodo di prelievo: A CURA DEL PERSONALE DELVTT
SECONDO: APAT CNR IRSA 1030 E 6010 MAN 29 2003
lmballaggio CONTENITORE POLIETILENE - T' di trasporto +4"C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO U.M. L.R. LIMITI METODO I NCER TEZZA NOTE

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO
UMANO ROUTINE

pH

CONDUCIBILITA'

CLORO ATTIVO LIBERO
AMMONIO
ALLUMINIO
TORBIDITA'
NITRITI
FERRO
COLORE
ODORE
SAPORE
CONTA DI ESCHERICHIA COLI

CONTA DI COLIFORMI

7,4

268,9

< 0,05
< 0,05
<20
< 0,9

< 0,003
< o,12

lncolore
lnodore
lnsapore

0

0

unità di
pH

pS/cm a
20" c
mg/l
mg/l

Pg/l
NTU
mg/l

!g/l

uFc/1 00
ml

uFc/1 00
ml

0,01

0,1

0,05
0,05
20
0,8

0,003
o,12

1

1

Min 6,5 Mu 9,5(1)

25001)

0,20f)

0,50)

2000)

1,0f)

0,500)

2oor)

*nza var anomala(r

senze ver anomala(l

senza var anomala(r

of)

00)

APAT CNR |RSA 2060 M.n 29 2003

APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003

APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003

APAT CNR IRSA 4030 M. Man 29 2003

APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003

APAT CNR IRSA 2110 A Man 29 2003

APAT CNR IRSA,{050 Man 29 2003

EPA 3005A 1992 + EPA 6010 D 2014

APAT IRSA-oNR 2020 Man 2€ 2003

APAT CNR IRSA 2O5O Man 29 2OO3

APAT CNR IRSA 20E0 Man 29 2003

UNI EN ISO 930&'l:2014

UNI EN ISO 930&112014

i 0,03

r 0,og

r 0,06

t 0,04

Per iparametrianalizzati, tenuto conto dell'incertezza, il campione in esame risulta conforme all'allegato ll Tab Adel D Lgs 31/2001 'acque
destinate al consumo umano' ( par 5 ISPRA 5212009 )

Riferimenti Limiti
(1)D. Lgs. n' 31 del 0210212001 (Acque destinate al consumo umano)

Note
LE PROVE CONTMSSEGNATE DALL'ASTERISCO C) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO

ll campionamento non è oggetto dell'accreditamento

estesa @n fattore di @pertura k = 2 ad un livallo di probabilità p = 95% per le determinaziona chimiche
- intervallo di confidenza ad un livello di probabilità p = 95% psr le determinazioni microbiologiche

MPPORTODI PROVAVALIDOATUTTI GLI EFFETTI Dl LEGGEai sensi dell'art 16RD 1/03/1928n"842at1 '16e18Leggercn7hg57 n 679-DM 21to5l1g7g-ad. Bc 3OM 25/03/1985

ACCREDIA
§

del Laboratorio
Vitolo

della Calabria

FINE RAPPORTO DI PROVA
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LAB N" 0944

( ERTtt I(.\TO \"6100 AZENDA CON SlSfEr,A
t \t E\ tso 9{lot:20t8 ot cEsftouE pER LA QUALTÌA.

C ERf Erc Af O OA CE RIIQU A LT|Y

COI\4IlIITTENTE

COMUNE DIVIBO VALENTIA
Piazza MaÉiri d'Ungheria
89900 Vibo Valentia W

Descrizione RICEVIMENT) zotogtzol7 ACQUE DESTTNATE AL CoNSUMo I onrn tNtzlo ANAL|S| 2otost2o17
UMANO - Matrice ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO
lnformazioni campione ACQUA POTABILE I onfn F|NE ANALIS I 27togt2o17
Data campionamento 201091201 7
Luogo di Prelievo FONTANA PUBBLICA VENA MEDIA - T" at
campionamento +15'C - T'arrivo in lab. +10'C
Metodo di prelievo: A CURA DEL PERSONALE DELVTT
SECONDO:APAT CNR IRSA 1030 E 6010 MAN 29 2003
lmballaggio CONTENITORE POLIETILENE - T' di trasporto +4"C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO U.M. L.R. LIV]T rltEToDo INCERTEZZA NOTE

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO
UMANO ROUTINE

pH

CONOUCIBILITA'

CLORO ATTIVO LIBERO
AMMONIO
ALLUMINIO
TORBIDITA'
NITRITI
FERRO
COLORE
ODORE
SAPORE
CONTA DI ESCHERICHIA COLI

CONTA DI COLIFORMI

7,7

284,2

< 0,05
< 0,05
<20
< 0,8

< 0,003
< 0,'12

lncolore
lnodore
lnsapore

0

0

unità di
pH

pS/cm a
20'c
mg/l
mg/l
pg/t
NTU
mg/l

!9/t

UFC/ 1 00
ml

uFc/1 00
ml

0,0'l

0,1

0,05
0,05
?0
0,8

0,003
0,12

1

1

Min 6,5 Max 9,5(1)

2500f)

0,200)

0,5r )

2000)

1,or)

0,50f)

2000)

senze var anomala(

senze var anomala(

senza vat anomela(

0f)

0f)

APAI CNR IRSA 2060 Men 29 2003

APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003

APAT CNR IRSA 40E0 Man 29 2003

APAT CNR IRSA 4030 A2 Men 29 m03
APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2(x)3

APAT CNR IRSA 2110 A Man 29 2003

APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2(x)3

EPA 3005A 1992 + EPA 6010 D 2014

APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003

APAT CNR IRSA 2050 Man 29 m03
APAT CNR IRSA 2000 Man 29 2003

UNI EN ISO 930&1:2014

UNI EN ISO 930&1:2014

t 0,03

i 0,Og

r 0,Oo

r 0,04

Per i parametri analizzali, tenuto conto dell'incertezza, il campione in esame risulta conforme all'allegato ll Tab A del D.Lgs 3i/2001 ,acque
destinate al consumo umano' ( par 5 ISPRA 5212009 ).

Riferimenti Limiti
(1)D. Lgs n' 31 del 02l02l2o1'l (Acque destinate al consumo umano)

Note
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (-) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO

ll campionamento non è oggetto dell'accreditamento

del Laboratorio
Giuseppe Vitolo

i della Calabria

estesa con fattors di @pertura k = 2 ad un livello di probabilitè p = 95% per te determrnazionr chimiche
- inteNallo di @nfidenza ad un livello di probabilità p = 950r5 r"r," Oeterminzionr microbiologiche

RAPPORTODI PROVAVALIOOATUTTI GLI EFFETTI Dl LEGGEai sensi dell'art 16RD 1/03/1928n"842a:1 16e '18Legge19/07/1957n 679-DM 21tOSng7A-etl 8c 3DM 25l03/i985

c

.,.ì., F|NE RAPPORTO Dl PROVA

ACCREDIA f
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(.ERTtFt(.rTO N.670O azENoA col stsfEn^
tiNtfNtsomt:2txB oIGEST|oNEPERL^QUAUTA

C ERItFlc Af O OA C ÈRTIQU ALM

COMMITTENTE

COMUNE D! VIBO VALENTIA
Piazza Marti ri d'Ung heria
89900 Vibo Valentia W

RAPPORTO Dl PROVA n" 201704149 del27l09t2}17

Descrizione RICEVIMENT) 2ologl2o17 ACQUE DESTTNATE AL CoNSUMo I onfn tNtZtO ANAL|S| 2otost2o17
UMANO - Matrice ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO
lnformazioni campione ACQUA POTABILE I Onfn F|NE ANALIS I 27togt2o17
Data campionamento 2OlOg12017
Luogo di Prelievo FONTANA PUBBLTCA VENA |NFERIORE - T" at
campionamento +15"C - T' arrivo in lab. +'l 0'C
Metodo di prelievo: A CURA DEL PERSONALE DELVTT
SECONDO: APAT CNR IRSA 1030 E 6010 MAN 29 2003
lmballaggio CONTENITORE POLIETILENE - T' di trasporto +4'C

OESCRIZIONE ANALISI RISULTATO UM LR Li/IT [TETOOO I NCERIEZZA NOTE

ACQUA DESTINATA AL COI{SUMO
Ui,IAI{O ROUTINE

pH

CONDUCIBILITA'

CLORO ATTIVO LIBERO
AMMONIO
ALLUMINIO
TORBIDITA'
NITRITI
FERRO
COLORE
ODORE
SAPORE
CONTA DI ESCHERICHIA COLI

CONTA DI COLIFORMI

7,7

118,4

< 0,05
< 0,05
<20
< 0,8

< 0,003
< 0,12

lncolore
lnodore
lnsapore

0

0

unità di
pH

pS/cm a
20'c
mg/l
mg/l

Pg/l
NTU
mg/l
p9/l

u Fc/1 00
ml

uFc/1 00
ml

0,01

0,1

0,05
0,05
20
0,8

0,003
0,12

,1

1

Min 6,5 Mù 9,5(1)

25000)

0,20( )

0,5f I

200fr

1,00)

0,50f)

200r )

*nza var anomale(1)

*nza var anomala(1)

senza var anomalell)

0f)

0fJ

APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003

APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003

APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003

APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003

APAT CNR IRSA 21 10 A Man 29 2003

APAT CNR IRSA 4050 l'ran 29 2003

EPA 3005A 1992 + EPA 6010 0 2014

APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003

APAT CNR IRSA 2O5O MAN 29 2OO3

APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003

UNI EN ISO 9308-1:2014

UNI EN ISO 930&1:20'14

t 0,03

t 0,09

t 0,(j6

i 0,0,(

Per i parametri analizzati, tenuto conto dell'incertezza, il campione in esame risulta conforme all'allegato ll Tab. A del D Lgs 31/2OOl ,acque
destinate al consumo umano' ( par 5 ISPRA 5212009 )

Riferimenti Limiti
(1)D Lgs. n' 31 del 0210212001 (Acque destinate al consumo umano)

Note
LE PROVE CONTRASSEGNATE OALL'ASTERISCO () NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAIUENTO ACCREDIA DI OUESTO LABORATORIO

ll campionamento non è oggetto dell'accreditamento

ll Direttore del Laboratorio

,i della Calabrja
300 albo

estesa @n fattore di @psrtura k = 2 ad un livello di probabilità p = 95% per le determinzioni chtmtche
- rnteruallo di confidenza ad un livsllo di probabilità p = 95% per le determinazionr microbrotogiche

RAPPORTOOI PROVAVALIDOATUTTI GLI EFFETTI Ol LEGGEai sensr dell'art 16RD 1/03/1928n'842art 16e18Legge19/07/1957n 679-DM 21t}Shg78-art 8c 3DM 25l03/i98S

FINE RAPPORTO DI PROVA
Note L R = lnferlore al limlte dr rrlevabilrtà ll presente Rapporto di Prova sr nferisce esclusrvamente al €mpione sot riprodotto solo per intero e con autorizazione

ACCREDIA f

'*)>-',/ oatt o',
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LAB N' 0944

([R]lFt( \tol.6700 azENDACONStSfenA
I \l ti\ tso gtxil:lrns D' GESITOiVE pER L^ OUALT|A'

CE Rf IFIC Af O OA CERI IQU ALITY

COiilMITTENTE

COMUNE DIVIBO VALENTTA
Piazza MaÉi ri d'Ungheria
89900 Vibo Valentia W

RAPPORTO Dl PROVA n" 201704150 det 27tO9t2O1T

Descrizione RICEVIMENTO 2)togl2}17 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO I onrn tNtzlo ANAL|S| 2otostzolT
UMANO - Matrice ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO
lnformazioni campione ACQUA POTABILE I Onfn F|NE ANALTS I 27togt2o1t
Data campionamento 2010912017
Luogo di Prelievo FONTANA PUBBLICA TRIPARN| - T' at
campionamento +16'C - T' arrivo in lab. +10"C
Metodo di prelievo: A CURA DEL PERSONALE DELVTT
SECONDO:APAT CNR IRSA 1030 E 60'10 MAN 29 2003
lmballaggio CONTENITORE POLIETTLENE - T" di trasporto +4"C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO UM LR Lil\4 tTt IVETODO INCERTEZZA NOTE

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO
UMANO ROUTINE

pH

CONDUCIBILITA'

CLORO ATTIVO LIBERO
AMMONIO
ALLUMINIO
TORBIOITA'
NITRITI
FERRO
COLORE
ODORE
SAPORE
CONTA DI ESCHERICHIA COLI

CONTA DI COLIFORMI

7,8

635,8

< 0,05
< 0,05
<20
< 0,8

< 0,003
< 0,'12

lncolore
lnodore
lnsapore

0

0

unità di
pH

pS/cm a
20" c
mg/l
mg/l
yg/t
NTU
mg/l

ug/l

u Fc/1 00
ml

u Fc/1 00
ml

0,01

0,1

0,05
0,05
20
0,8

0,003
0,12

1

1

Min 6,5 Max 9,5(j)

2500( )

0,20r)

0 5f)
2000)

1,0()

0,500)

200f)

senza vat anomala(r)

*nza var anomala(r)

snza var anomala(])

or!r

0()

APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003

APAT CNR IRSA 4060 Man 29 2003

APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003

APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003

APAT CNR IRSA 21 10 A M.n 29 2003

APAT CNR IRSA 4050 Msn 29 2003

EPA 3005A 1992 + EPA 6010 D 201,1

APAT IRSA-CNR 20m Man 29 2003

APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003

APAT CNR IRSA m80 Men 29 2003

UNI EN ISO 930&1:2014

UNIEN ISO 930&'l:2014

r 0,03

r 0,09

i 0,06

t 0,04

Periparametrianalizzali,tenutocontodell'incertezza,il campioneinesamerisultaconformeall'allegatoll Tab Adel DLgs31/2001 'acque
destinate al consumo umano' ( par 5 ISPRA 5212009 )

Riferimenti Limiti
(1)D Lgs. n'31 del O2lO2l2OO1 (Acque destinate al consumo umano)

Note
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO () NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO

ll campionamento non è oggetto dell'accreditamento

ll Direttore del Laboratorio
Giuseppe Vitolo

ici della Calabrra

.r (

I

sslesa @n fattore di @pertura k = 2 ad un livello di probabrlità p = 95% per le determinazioni chimiche
- rnteruallo di confideEa ad un livello di probabilità p = 95% per le determinaioni mrcrobiologiche

RAPPORTODI PROVAVALIDOATUTTI GLI EFFETTI Dl LEGGEai sensr dell'art 16RD 1/03/1928n"842et1 16e 18Legge19/07/1957n 679-DM21t15l1g78-an 8c 3DM 25103/1985

r 'V.,--'!-.J' ; 
-= -.19 HNE RAppoRTo Dt pRovA

lJ!;.. n

i,li';,itt

ACCREDIA f
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COMMITTENTE

COMUNE DIVIBO VALENTIA
Piazza MaÉiri d'Ungheria
89900 Vibo Valentia W

RAPPORTO Dl PROVA n'201704151 del27lO9t2O17

Descrizione RICEVIMENT) 2otogt2o17 ACQUE DESTINATE AL CoNSUMO I onrn tNtzto ANAL|S| 2otost2o17
UMANO - Matrice ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO
lnformazioni campione ACQUA POTABILE I onfn F|NE ANALTS I 27togt2o17
Data campionamento 20 10912017
Luogo di Prelievo FONTANA PUBBLICA PORTO SALVO - T" at
campionamento +15'C - T'arrivo in lab +10'C
Metodo di prelievo. A CURA DEL PERSONALE DELVTT
SECONDO: APAT CNR IRSA 1030 E 6010 MAN 29 2003
lmballaggio CONTENITORE POLIETILENE - T' di trasporto +4"

OESCRIZIONE ANALISI RISULTATO U.M. LR LIVT METODO INCERTEZZA NOTE

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO
UMAT{O ROUTII{E

PH

CONDUCIBILITA'

CLORO ATTIVO LIBERO
AMMONIO
ALLUMINIO
TORBIDITA'
NITRITI
FERRO
COLORE
ODORE
SAPORE
CONTA OI ESCHERICHIA COLI

CONTA DI COLIFORMI

7,9

331,8

< 0,05
< 0,05
<20
< 0,9

< 0,003
< 0,12

lncolore
lnodore
lnsapore

0

0

unità di
pH

pS/cm a
20'c
mg/l
mg/l
pg/l
NTU
mg/l
ps/l

U FCl1 OO

ml
U FC/1 OO

ml

0,01

0,1

0,05
0,05
20
0,8

0,003
o,'t2

1

1

Min 6,5 Md 9,511)

25001r

0,20f)

0,50 )

200f )

1,0f)

0,50f)

200f )

snza var anomalalrl

*nza vaa anomgla(l)

$nza var enomalall)

0f)

0f)

APAT CNR |RSA 2060 Man 29 2003

APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003

APAT CNR IRSA 4060 lvlan 29 2003

APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003

APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003

APAT CNR IRSA 21 10 A Man 29 2003

APAT CNR IRSA 4050 M.n 29 2003

EPA 3005A 1992 + EPA 6010 D 2014

APAT IRSA-CNR 2020 lvlan 29 2003

APAT CNR IRSA 2O5O MAN 29 2OO3

APAT CNR IRSA 2080 Men 29 2003

UNI EN ISO 9308-1:2014

UNI EN ISO 930è1:2014

r 0,03

r 0,09

r 0,06

t 0.0,1

Periparametrianalizzati,tenutocontodell'incertezza,il campioneinesamerisultaconformeall'allegatoll Tab Adel DLgs31/2001 'acque
destinate al consumo umano' ( par 5 ISPRA 522009 )

Riferirnenti Limiti
(1) D Lgs. n" 3'l del O2lO2l2O01 (Acque destinate al consumo umano)

Note
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (') NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO

ll campionamento non è oggetto dell'accreditamento

del Laboratorio
Vitolo

FINE RAPPORTO DI PROVA

estesa con fattore di mpertura k = 2 ad un tivstto di probabilità p = 95% per le determinaioni chimiche
- intervallo di @nfidenza ad un livello di probabililà p = 95% per le deierminalonr microbiologrche

RAPPORTODI PROVAVALIDOATUTTI GLI EFFETTI Dl LEGGEaT sensr dell'art 16RD 1/03/'1928n'842art 16e18Legge19/07/1957n 679-OMZ1tost1g7g-an gc 3DM 2sl03/1985

r4l.
A-7at,

i:)(;
tilìI:t
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COI\4I\4ITTENTE

COMUNE DIVIBO VALENTIA
Piazza MaÉiri d'Ungheria
89900 Vibo Valentia W

RAPPORTO Dl PROVA n'201704152 del27t09t2O1T

Descrizione R|CEVTMENTO 2OtO9t2O17 ACQUE DESTTNATE AL CONSUMO I onrn tNtzto ANALtst 2otost2o17
UMANO - Matrice ACQUE DESTTNATE AL CONSUMO UMANO
lnformazionicampione ACQUA POTABILE I onfn F|NE ANAL|S: 27togt2o17
Data campionamento 2010912017
Luogo di Prelievo FONTANA PUBBLICA BTVONA MARTNELLA - T"
al campionamento +15"C - T'arrivo in lab +'10'C
Metodo di prelievo: A CURA DEL PERSONALE DELVTT
SECONDO: APAT CNR IRSA 1030 E 6010 MAN 29 2003
lmballaggio CONTENITORE POLIETILENE - T' di trasporto +4"C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO UM LR LNII IVETODO INCERTEZZA NOTE

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO
UMANO ROUTINE

pH

CONDUCIBILITA'

CLORO ATTIVO LIBERO
AMMONIO
ALLUMINIO
TORBIDITA'
NITRITI
FERRO
COLORE
ODORE
SAPORE
CONTA DI ESCHERICHIA COLI

CONTA DI COLIFORMI

8,3

356,9

< 0,05
< 0,05
<20
< 0,8

< 0,003
< 0,12

lncolore
lnodore
lnsapore

0

0

unità di
pH

pS/cm a
20'c
mg/l
mg/l
pg/t
NTU
mg/l

ug/l

UFC/1 OO

ml

UFC/1 OO

ml

0,01

0,1

0,05
0,05
20
0,8

0,003
0,12

1

,|

Min 6,5 Mil 9,5(r)

2500f)

0,200)

0,5f)

200f)

1,0()

0,50n)

200r )

sna var anomalell)

*nza var enomala(1)

$nza var anomela(r)

0f)

0f)

APAT CNR IRSA 2060 lvlan 29 2003

APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003

APAT CNR IRSA 4OEO Man 29 2OO3

APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003

APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003

APAT CNR IRSA 21 10 A Man 29 2003

APAI CNR IRSA 4050 Man 29 2003

EPA 3005A 1992 + EPA 6010 D 2014

APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003

APAI CNR IRSA 2050 Man 29 2003

APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003

UNI EN ISO 930&1:2014

UNI EN ISO 9308-1:2014

r 0,03

i 0,09

r 0,06

r 0,(X

Per i parametri analizzali, tenuto conto dell'incertezza, il campione in esame risulta conforme all'allegato ll Tab A del D Lgs 3112001 ,acque
destinate al consumo umano' ( par 5 ISPRA 5212009 )

Riferimenti Limiti
(1)D Lgs n' 31 del O2lO2l2OO1 (Acque destinate al consumo umano)

Note
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (') NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREOIA DI QUESTO LABORATORIO

ll campionamento non è oggetto dell'accreditamento

'''.0:,'-,, iinxe RAPP)RT} Dt PRovA

estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilità p = 95% per le determinzionr chimiche
- interuallo di @nfiderua ad un livello di probabilità p = 95% per le deteminaioni microbiologiche

RAPPORTODIPROVAVALIOOATUTTIGLIEFFETTIDILEGGEaTsensidell'art 16RD 1/03/'1928n'842art 16e18Legge19/07/1957n 679-OM 21t}5hg71-at1 8c 3DM 25103/1985

.\

*9§.$^EPJn f

del Laboratorio
Vitolo



DELVii LARORAToRIO ANA I-I$ CH IM ICH E
E BATTERIOLOGICHE
ll7l(t{l Coscru - VH -l' Af,xìfle- 1(, f
l'elctirì (198-1 77lll)(r - [ìil\ (t98J 79J791
Weh: rr\rr dehrtchinriea ll- E-Miil Jclrrt4delrltchrmrca rt

RiffiirÉt: R.Éaooe ('.llbrlr mser ri«r [cll'clcnuo der luhrxdorr per
\tT( x'( )NTR( )I-1-o aniless(ì alle Industric n ìrr
llartua.rc dclle Srluae lctx)ral()no r...r \(1f( X ( )N'fR( )l,to o l0?
LS.Pr-\-c pcr il monitoroggio rlci rcsrrlur Ji Fitoirmtt su mlricr
(molirtlicolc - ( mp IT-tLf.\ raliduione ('( X )P per la rrcerca dr
FikrfamÉci su ontrici onoliutiicolé

413 MQ rev 01

CERI1F1(,{TO No570o 
^ZENOA 

CoN stsrEuA
I \t E\ tso900t:2m8 DTGESITO,VÉ pÉRt-^QUAU|^'

CERIIF.CAIO OA CER7'QUAUTY

COirll\4ITTENTE

COMUNE DIVIBO VALENTIA
Piazza MaÉiri d'Ungheria
89900 Vibo Valentia W

RAPPORTO Dl PROVA n" 201704153 det 2T10912017

Descrizione RICEVIMENTO 20t09t2017 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO I onrn tNtZtO ANAL|S| 2otost2o17
UMANO - Matrice ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO
lnformazioni campione ACQUA POTABILE I Onfn FINE ANALISI 27togt2oi7
Data campionamento 21logl2017
Luogo di Prelievo FONTANA PUBBLTCA MERCATTNO VtBO
MARINA - T' al campionamento +16'C - T' arrivo in lab. +10"C
Metodo di prelievo: A CURA DEL PERSONALE DELVTT
SECONDO: APAT CNR IRSA 1030 E 6010 MAN 29 2003
lmballaggio CONTENITORE POLIETTLENE - T' di trasporto +4.C

OESCRIZIONE ANALISI RISULTATO UM LR LMT NIETODO INCERTEZZA NOTE

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO
UMANO ROUTINE

pH

CONDUCIBILITA'

CLORO ATTIVO LIBERO
AMMONIO
ALLUMINIO
TORBIDITA'
NITRITI
FERRO
COLORE
ODORE
SAPORE
CONTA DI ESCHERICHIA COLI

CONTA DI COLIFORMI

8,1

227,5

< 0,05
< 0,05
<20
< 0,8

< 0,003
< 0,12

lncolore
lnodore
lnsapore

0

0

unità di
pH

yS/cm a
20'c
mg/l
mg/l
pg/t
NTU
mg/l

Pg/l

U FCl1 OO

ml
uFc/1 00

ml

0,0't

0,t

0,05
0,05
20
0,8

0,003
0,'t2

1

1

Min 6,5 Ma 9,5(r)

2500f)

0,200)

0,5f )

2000)

1,0f)

0,50f )

200f )

snza var anomale(

*nza var anomala(

*nza var enom€lal

00)

0f)

APAT CNR IRSA 2060 lvlan 29 2003

APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003

APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003

APAT CNR IRSA 4030 A2Man29 2OO3

APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003

APAT CNR IRSA 21 10 A Man 29 2003

APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003

EPA 3005A 1992 + ÉPA 60'10 D 2014

APAT IRSA-CNR 2020 Men 29 2003

APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003

APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003

UNI EN ISO 9308-'l:2014

uNt EN tso 9308-1 2014

t 0,03

t 0,09

1 0,00

t 0,0,4

Per iparametrianalizzali, tenuto conto dell'incertezza, il campione in esame risulta conforme all'allegato llTab. Adel D Lgs 31/2001 ,acque
destinate al consumo umano' ( par 5 ISPRA S2l2009 )

Riferimenti Limiti
(1)D. Lgs. n" 31 del 0210212001 (Acque destinate al consumo umano)

Note
LE PROVE CONTMSSEGNATE DALL'ASTERISCO C) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO

ll campionamento non è oggetto dell'accreditamento

ll Direttore del Laboratorio
Giuseppe Vitolo

imici della Calabria

FINE RAPPORTO DI PROVA

estesa con fattore di @perlura k = 2 ad un livello di probabitità p = 95% per le determinaionr chimiche
- intervallo di mnfidenza ad un livello di probabilità p = 95% per le determinazionr microbiologrche

RAPPORTODI PROVAVALIDOATUTTI GLI EFFETTI Dl LEGGEaT sensi dell'art'16RD'1/03/1928n'842an16e18Legge'19/07/1957n 679-DM21l}Sl1g7g-ar. 8c 3DM 25103/198S

i', [r*".
\1't '1



DELViE I-ARORA TORI o ANALIy C H I M I CH E
E BATTERIOLOGIC'HE
87 1(,o Cosetua - Via '[ Anro[e_ [9 F
leletinu o9&.1 778(16 - Fa\ (,911-1 79-1791
Web srrrr tlelrrtchrnrreu rt. Fl-Mail tJehit rrdehitchrmrca rt

Ricmdrcil: Regione ( ahbÉà iNcrit! nell_èlenc(r dcr laborotorl per
-\t l-( X 1 ,\"fR( ,1.1,( ) oucssrr rlle indurtric n -ì(r
llltriit.ro dclh Ssluae latxrratori(' lxr Al rI( X r )N'IR( )l [ ( I tr 107
I-S.Pr.l'r pcr il mt niloraocio .lci rcstlui dr Fiiot'ur:mci su mtisr
('dofiatticolc - ( mp IT.\I-Ll \ohduione ( I X )P pcr la rrcerca di
Fitoltmci su morrisi od(ìlìilttic()lc

413 IVQ rèv 01

LAB N" 09.44

( ERT;F1('ATO No6,00 
^ZENOA 

CoN stsfÉr|A
t \t u\ tso gmt:2ms ot cEsftoNE pER LÀ QU^ufA'

CERNHCA|O OA CÉRIIQUAUTY

COMMITTENTE

COMUNE DIVIBO VALENTIA
Piazza MaÉi ri d'Ungheria
89900 Vibo Valentia W

RAPPORTO Dl PROVA n" 201704154 de!27t09t2017

Descrizione R|CEV|MENTO 2OtO9t2O17 ACQUE DESTTNATE AL CONSUMO I Onrn tNtzto ANALtst 2otost2o,t7
UMANO - Matrice ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO
lnformazioni campione ACQUA POTABILE I onrn FINE ANALISI z7togt2o17
Data campionamento 20109 12017
Luogo di Prelievo FONTANA PUBBLICA PORTO - T' at
campionamento +16'C - T" arrivo in lab +10'C
Metodo di prelievo: A CURA DEL PERSONALE DELVTT
SECONDO: APAT CNR IRSA 1030 E 6010 MAN 29 2003
lmballaggio CONTENITORE POLIETILENE - T" di trasporto +4'C

OESCRIZIONE ANALISI RISULTATO UM. LR LMT ITETOOO INCERTEZZA NOTE

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO
UMANO ROUTINE

pH

CONDUCIBILITA'

CLORO ATTIVO LIBERO
AMMONIO
ALLUMINIO
TORBIDITA'
NITRITI
FERRO
COLORE
ODORE
SAPORE
CONTA DI ESCHERICHIA COLI

CONTA DI COLIFORMI

7,9

247,3

< 0,05
< 0,05
<20
< 0,9

< 0,003
< o,'12

lncolore
lnodore
lnsapore

0

0

unità di
pH

pS/cm a
20" c
mg/l
mg/l
pg/t
NTU
mg/l
pg/l

U FCl1 OO

ml
u Fc/1 00

ml

0,01

0,'r

0,05
0,05
20
0,8

0,003
0,12

1

1

Min 6,5 Mu 9,5(1)

25000)

0,20f )

0,5f)
mof )

1,0f)

0,50f)

200f)

*nza vgr anomala(

*nza var anomala(

*nza ver anomala(

00ì

0f)

APAT CNR IRSA 2(x}0 M8n 29 2003

APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003

APAT CNR IRSA 4080 Men 29 2003

APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003

APAT CNR IRSA 3050 C M8n 29 2OO3

APAT CNR IRSA 21 10 A Man 29 2003

APAT CNR IRSA 4050 M8n 29 2003

EPA 3005A 1992 + EPA 6010 D 2014

APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003

APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003

APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003

UNI EN ISO 930&1:m11

UNI EN ISO 930&1 12014

r 0.03

r 0,09

r 0,06

i 0,(x

Per i parametri analizzali, tenuto conto dell'incertezza, il campione in esame risulta conforme all'allegato ll Tab A del D Lgs 31/2001 'acque
destinate al consumo umano' ( par 5 ISPRA 52l20\g )

Riferimenti Limiti
(1)D. Lgs. n" 31 del O2lO2l2O01 (Acque destinate al consumo umano)

Note
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (') NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO

ll campionamento non è oggetto dell'accreditamento

. .-, FINE RAPPORTO DI PROVA
/ "' - L'tL 'rrrvn'v ut rnv'

estesa @n fattore di opertura k = 2 ad un livello di probabilità p = 950/6 per le determinziont chimiche
- intervallo di confidenza ad un livello di probabilità p = 95% per le determinaioni mrcrobiologiche

RAPPORTODIPROVAVALIDOATUTTIGLIEFFETTIDILEGGEaisensTde|I'art 16RD 1/03/1928n"842art 16e'l8Legge19/07/1957n 679-OM 21105/1978-arr Bc 3DM 25l03/tg8s

ACCRED!A f

Vitolo
della Calabrra

."'



DELVii I-A IIORATORI O ANAI-I $ CH I M I ('H E
E BATTERIOLOGIC'HE
ll71(lll Co*tzu - Vta I Anroue- [(., Ii-l'elcti{xr 

Oq8-l 77X(,6 F'r\ (rrlH 7t)-1791
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RtuiìÈd: R.glme ('rhb|iù iùs*itt' ncll'clcnct' d.r lathrdon pcr
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iltnita.rc d.lh S.lure latxrratorio per \l rI( x ( )\'IR( rl-l ( ) n 107
LS-Pr.l'c pcr il nxrnitrraggio r.lci resr.-lui dr F(dìlmc' iu Mtriri
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Fikrf:trmci su rontflci o(oliuticolc

413 MQ rcv 01

LAB NO 0944

cfRItFl(.ÀTo No670o azÉNoa coN stsfEl,a
t,\t ft tSO 9{Xy:r0OA d GeSfloHE PER LA OU^LlfA'

C ERTE'C Af O OA CER7I€U ALIr Y

COIlII\4ITTENTE

COMUNE DIVIBO VALENTIA
Piazza MaÉiri d'Ungheria
89900 Vibo Valentia W

RAPPORTO Dl PROVA n" 201704155 del27l09t20't7

Descrizione RICEVIMENT) 2ologt2o17 ACQUE DESTTNATE AL CoNSUMo I onrn INtZto ANAL|S| zotost2olT
UMANO - Matrice ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO
lnformazioni campione ACQUA POTABILE I Onfn F|NE ANAL|S: 27togt2o17
Data campionamento 2010912017
Luogo di Prelievo FONTANA PUBBLTCA PTAZZEITA
LONGOBARDI - T" al campionamento +14"C - T" arrivo in lab.
+'10'c
Metodo di prelievo: A CURA DEL PERSONALE DELVTT
SECONDO: APAT CNR IRSA 1030 E 6010 MAN 29 2003
lmballaggio CONTENITORE POLIETILENE - T' di trasporto +4'C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO U.M. L.R. Lll\,llll IVETODO INCERTEZZA NOTE

ACOUA OESTINATA AL CONSUMO
UMANO ROUTINE

pH

CONDUCIBILITA'

CLORO ATTIVO LIBERO
AMMONIO
ALLUMINIO
TORBIDITA'
NITRITI
FERRO
COLORE
ODORE
SAPORE
CONTA DI ESCHERICHIA COLI

CONTA DI COLIFORMI

8

.156,8

< 0,05
< 0,05
<20
< 0,8

< 0,003
< 0,12

lncolore
lnodore
lnsapore

2

16

unità di
pH

pS/cm a
20" c
mg/l
mg/l

vgll
NTU
mg/l
ps/l

uFc/1 00
ml

U FC/1 OO

ml

0,01

0,1

0,05
0,05
20
0,8

0,003
0,12

1

1

Min 6.5 Mu 9,5(1)

2500f)

0,20f)

0,5f)

200r)

1,0r)

0,50r)

200f)

$nza var anomela(r)

*nza v8r anomalA(1)

snza var anomele(1)

0f)

0f)

APAT CNR IRSA 2060 lelan 29 2003

APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003

APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003

APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003

APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003

APAT CNR IRSA 21 10 A Man 29 2003

APAT CNR IRSA 4050 Men 29 2003

EPA 30054 1992 + EPA 6010 0 2014

APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003

APAT CNR IRSA 2050 Men 29 2003

APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003

UNI EN ISO 9308-1:2014

UNI EN ISO 930&1:201,{

t 0,03

t 0.Og

r 0,00

t 0,04

r1

Per i parametri analizzati, tenuto conto dell'incertezza, il campione in esame risulta NON conforme, per i parametri 'Conta di Escherichia Coli, e
'Conta di Coliformi', all'allegato ll Tab A del D Lgs 31l2OO1 'acque destinate al consumo umano' ( par. S lSpRA S2t2OOg \

Riferimenti Limiti
(1) D Lgs. n" 31 del O2lO2l2O01 (Acque destinate al consumo umano)

Note
Nel campione si è riscontrata presenza di 'Pseudomonas aeruginosa'
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (') NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO

ll campionamento non è oggetto dell'accreditamento

FINE RAPPORTO DI PROVA

estesa @n fattore da @pertura k = 2 ad un tivello di probabilità p = 95% per le determinuioni chimiche
- interuallo di @nfideEa ad un livello da probabilità p = 95% per le determinazioni microbiologiche

RAPPORTOOI PROVAVALIDOATUTTI GLI EFFETTI Dl LEGGEaT sensr dellart 16RD 1/03/1928n'842art'16e18Legge19/07/1957n 679-DM 21lOSt1g7O-art 8c 3OM 25103/1985

) ..,

\. ]

ACCREDIA f

Laboratorio
Vitolo

della



DELViE I-ABORATORIO ANAI-I$ CH I M I ('HE
E BATTERIOLOGICHE
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( ERT|1.|(.{IO t"67m AZENOA CON SISIEXA
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cERflou aufY

COMMITTENTE

COMUNE DIVIBO VALENTIA
Piazza MaÉiri d'Ungheria
89900 Vibo Valentia W

RAPPORTO Dl PROVA n" 20170415G de!27t09t2017

Descrizione RICEVIMENT) 2otogl2o17 ACQUE DESTTNATE AL CoNSUMo I onrn tNtzto ANAL|S| 2otost2o17
UMANO - Matrice ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO
lnformazionicampione ACQUA POTABILE I onfn F|NE ANAL|S: 27togt2o17
Data campionamento 2010912017
Luogo di Prelievo FONTANA PUBBLTCA VtA LtcURtA
LONGOBARDI - T" al campionamento +15'C - T' arrivo in lab.
+10"c
Metodo di prelievo: A CURA DEL PERSONALE DELVTT
SECONDO:APAT CNR IRSA 1030 E 6010 MAN 29 2OO3
lmballaggio CONTENITORE POLIETTLENE - T' di trasporto +4"C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO U.M. L.R. LIIVITI I'IETODO INCERTEZZA NOTE

ACQUA DESTINATA AL CONSUi/|O
UMANO ROUTINE

pH

CONDUCIBILITA'

CLORO ATTIVO LIBERO
AMMONIO
ALLUMINIO
TORBIDITA'
NITRITI
FERRO
COLORE
ODORE
SAPORE
CONTA DI ESCHERICHIA COLI

CONTA DI COLIFORMI

8

457,7

< 0,05
< 0,05
<20
< 0,8

< 0,003
< 0,12

lncolore
lnodore
lnsapore

0

81

unità di

PH
pS/cm a
20'c
mg/l
mg/l
pg/t
NTU
m9/l

v§/l

uFc/1 00
ml

U FCl1 OO

ml

0,01

0,1

0,05
0,05
20
0,8

0,003
0,12

,|

1

Min 6,5 Ma 9,5(1)

2500f)

0,20f)

o,5r)

200f )

1 0f)
0.500)

2000)

senza var anomele(

senza var anomele(

*nzs var anomala(

0f)

0()

APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003

APAT CNR IRSA 40E0 Man 29 2003

APAT CNR IRSA 4030 A2 MEn 29 2003

APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003

APAT CNR IRSA 21 10 A Men 29 2003

APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003

EPA 3005A 1992 + EPA 6010 D 2014

APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003

APAT CNR IRSA 2050 fulan 29 2003

APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003

UNI EN ISO 930&'t:201,1

UNI EN ISO 9306-1:2014

t 0,03

t 0,09

t 0,0,6

t0O,l

Per iparametrianalizzati, tenuto conto dell'incertezza, il campione in esame risulta NON conforme, per il parametro'Conta di Coliformi,,
all'allegatoll Tab Adel DLgs3112001 'acquedestinateal consumoumano'(par 5|SPRA52/2OOà)

Riferimenti Limiti
(1)O. Lgs. n' 31 del 02lO2l2OO1 (Acque destinate al consumo umano)

Note
Nel campione si è riscontrata presenza di 'Pseudomonas aeruginosa,
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (') NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO

ll campionamento non è oggetto dell'accreditamento

Laboratorio
Vitolo

Calabria

FINE RAPPORTO DI PROVA

estesa @n fattore di @pertura k = 2 ad un livello di probabilità p = 95% per le determinazioni chimiche
- anteruallo di confidenza ad un livello di probabilità p = 95% per le determinzioni microbiologiche

MPPORTODI PROVAVALIDOATUTTI GLI EFFETTI Dl LEGGEaT sensi dell'art 16RD 1/03/1928n"842ad 16e18Legge19/07/1957n 679-OM 21t}5t1g78-an 8c 3DM 25l03/ig8s


